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Szydłowiec, 08.08.2023 r.
PPIS/HKN.9020.2.5.7.2023.EC
Gmina Jastrząb 
Plac Niepodległości 5
26-502 Jastrząb

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 338); art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 557); § 21 ust. 1 pkt 4, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
po przeanalizowaniu uzyskanych wyników badań wody w dniu 21.07.2023 r. z wodociągu publicznego Śmiłów, 26-502 Jastrząb, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez: Laboratoria Badawcze GBA Polska Sp. z o. o. ul. Mochryńska 65, 03-289 Warszawa z punktów poboru wody tj:
1. Stacja uzdatniania Wody, Śmiłów, 26-502 Jastrząb:
Sprawozdanie Nr Ł/0/07/2023/2983/M/3 z dnia 07.08.2023 r.,
wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Śmiłów, 26-502 Jastrząb
zarządzanego przez:
Gmina Jastrząb, Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu 
Mariusz Grochowina
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