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OCENA JAI(oŚCI woDY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ui;tawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U.22015 t.,poz. I4I2); Tt I2 ust. 1 Ustawy zdnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekstjednolityDz.U.z20I5,poz. 139); $ 19ust.1 pkt 1, g 16ust. 1pkt3, g 16ust. 1pkt6
rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia pTzez ludzi (tekst jednolity Dz.U. z2075 r.,poz.1989),

po przeanalizowaniu uzyskanych wyników badan wody w ramach kontroli wewnętrznej
nrkonanrch przez: Jars Sp. z o. o. Laboratoria Badawcze, mikrobiologia-fizykochemia-
Sensorr'ka, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, Filia południe: ul. Fabryczna J,
41-404 Mysłowice z wodociągu publicznego w Jastrzębiu, zleconych przez właściciela
wodociągu: Gmina Jastrząb, Pl. NiepodległoŚci 5,Ż6-502 Jastrząb, t' j.:

1. Sprawozdanie 359/07 l20t6tE 11

2. Sprawozdanie 359/07 l2016lMl1

z dnta 15.07 .2016 r. - punkt poboru:
SUw J asttząb, 26 - 5 02 J astrząb,

z dnia II:01 .2016 r. - punkt poboru:
SUW J astrząb, 26 - 5 02 I asttząb,

wykonanych zgodnie zrymaganiami załącznika nr 10 do w/w rczporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu

stwięrdza
prrydatność wody dtl spożycia przezlrudzi

z wodociągu publicznego w Jastrzębiu

zarządzanego przez

Gmina Jastrząb
Plac Niepodległości 5
26-502 Jastrząb

otrąymuje:

1. Adresat
2. aa.


